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akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ANALYZE VZORKU

Protokol ¢islo : 2902/2026
Datum vystaveni:  28.4.2026
Strana : 1/2

Zadavatel :  Obec Bouzov
Bouzov 2
783 25 BOUZOV

ICO : 00298719

Material : Voda surova Datum odbéru : 16.4.2026

Druh vzorku : Voda surova Cas odbéru : 8:10

Zpiisob odbéru :  Prosty vzorek Datum prijeti : 16.4.2026

Vzorkoval : Valek Libor, Ing Datum zprac.: 16.4.2026- 22.4.2026

Identifikace vzorku:  Olesnice, surové voda, ventil pred tipravnou VRT 1 Misto provedeni zkou3ek:
(Misto odbéru) &.p. 83, 783 21 Chudobin

Postup vzorkovani:  SOP V-1 Odbér vzorka pitné

vody

(CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN EN ISO 19458, CSN EN SO 5667-14)

Analyza ¢.: 6088/2026

Kraceny rozbor vzorku surové vody v rozsahu vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb., pfilohy €.9 -tabulky &.2

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOP Metoda Nej.
Escherichia coli E-coli 0 KTJ/100ml 25 | CSNENISO 9308-1:2015 -
Intestinalni enterokoky ENK 0 KTJ/100ml 27 | SN EN ISO 7899-2 -
Mikroskop.obraz-pocet organisma MO-p.o. 0 jedinci/ml ¥ -
Mikroskopicky obraz-abioseston MO-ab. <1.00 % ¥
Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOP Metoda Nej.
pH pH 6,89 1 | ¢sN1SO 10523 0,1
Barva Barva <5,00 mg/1 Pt 34 | GSNENISO 7887
Nerozpusténé latky NL 2,00 mg/l 15 | CSNEN3872 15%
Teplota vody t 9,80 °C 41 | esn75 7342 1%
Konduktivita Vod. 56,0 mS/m 2 | ¢SNEN 27888 4%
Dusi¢nany NO3(-) 27,1 mg/l 5 | CSNENISO 10304-1.4 5%
Zelezo Fe 0,009 mg/l 21 | GSNENISO 11885 10 %
Mangan Mn 0,019 mg/l 21 | ¢SNENISO 11885 25%
Sirany SO4(2-) 33,0 mg/l 5 | CSNENISO 10304-1.4 5%
Chloridy CI(-) 444 mg/l 5 | CSNENISO 10304-14 6 %
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l 7 | ESNISO7150-1
TOC TOC <1,00 mg/l 77 | CSNEN 1484
Huminové latky HL <0,500 mg/l 47 | &SN 757536
Hlinik Al 0,018 mg/l 21 | ¢SNENISO 11885 5%
Hofi¢ik Mg 10,5 mg/l 21 | ESNENISO 11885 5%
Vépnik Ca 74,4 mg/l 21 | CSNENISO 11885 5%
Pach Pach 0 Stuperi 48 | ¢sn 757340
Absorbance A <0,010 35 | ¢sN 757360
Dusitany NO2(-) <0,020 mg/l 5 | CSNENISO 1030414
Fosfore¢nany PO4(3-) <0,100 mg/l 5 | GSNENISO 10304-14
KNK 4,5 KNK 4,5 2,82 mmol/l 4 | CSNEN ISO 9963-1 5%
Tvrdost Cat+Mg 2,29 mmol/l 21 | GSNENISO 11885 7 %
Zakal Zékal 0,900 ZF(n) 33 | GSNENISO 7027- 1 10 %
ZNK 8.3 ZNK 8.3 0.396 mmol/l * 5%

Nejistota stanoveni: Ve sloupci "NEJ" jsou uvedeny rozsifené nejistoty jednotlivych stanoveni jako sougin smérodatné odchylky opakovatelnosti a
koeficientu (k=2),coZ pti normalnim rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Uvedené nejistoty zkousek nezahrniji nejistotu vzorkovani.
Nejistoty vzorkovani jsou na vyzadani k dispozici u vedouciho laboratofe (dokument C.XVI.18 - Nejistoty zkouSek a postupl vzorkovani).
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ProhliSeni : Vysledky analyz se vztahuji pouze na zkouseny vzorek.. Laboratof neodpovida za iidaje dodané zakaznikem.

Ve sloupci "SOP" jsou uvedena ¢isla standardnich operaénich postupt zkouSek zafazenych do rozsahu akreditace. Zkousky oznacené "*" nejsou

zafazeny do rozsahu akreditace, "s" jsou provedeny u subdodavatele, (FA) je zkouska flexibilné akreditovana.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe nesmi by /;i}US"EB 0 nak nez cely.

Zpracoval: RNDr. Sarka Kubova “ 'f// 2o Prezkoumal a schvalil: RNDr. Pavel Kuba
Zastupce vedouciho laboratofe /.O/ Vedouci laboratote

|, gurovs:
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